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LEGENDA:
UI1 - Unitate interioara casetatd VRF, avand Qr=2,2 kW, Qi=2,5 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa575x250x575 mm, 20 kg;
UI2 - Unitate interioara casetatd VRF, avand Qr=2,8 kW, Qi=3,2 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 575x250x575 mm, 20 kg;
UI3 - Unitate interioara casetatd VRF, avand Qr=3,6 kW, Qi=4,0 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 575x250x575 mm, 20 kg;
UE - Unitate exterioard VRF cu heat recovery cu 3 tevi, Qr=50,4 kW, Qi=56,7 kW, Pe=12,32 kW, 1=19,8 A, 400V/3Ph/50Hz, freon
R410a, axlxh 765x1295x1695 mm, 302 kg;
P.C. - Panou comand3;
-—————————- - automatizare;
- Teava cupru freon lichid;
- Teavé cupru freon gaz;
- Teava cupru freon gaz de presiune mare; VERIFICAT ‘ ‘
NOTA: . T
- Se vor etansa (mata) trecerile de tevi prin pereti si plansee cu rezistenta la foc; PROIECTANT: Beneficiar: Proiect
- La trecerile prin pereti, tevile vor fi protejate cu mansoane. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 34-A|;OI-IE§OZ3
S.C. INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING S .R.L. BUCURESTI
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5. Faza:
J40/3211/2016, CUI RO35752138 Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp asa.
C3 din cadrul Complexului Sportiv "Lia PT.DDE
Manoliu"pentru noul sediu CSMB
SEF PROIECT| Arh. Robert Dragomir Sc: 1:50 Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti
PROIECTAT  Ing. Bogdan Becheru Data:  Titlu plansa: Plansa nr.
DESENAT Ing. Bogdan Becheru 03.2023 |INSTALATII DE CLIMATIZARE 1C01
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LEGENDA:
Ul1 - Unitate interioara casetata VRF, avand Qr=2,2 kW, Qi=2,5 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa575x250x575 mm, 20 kg;
UI2 - Unitate interioara casetata VRF, avand Qr=2,8 kW, Qi=3,2 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 575x250x575 mm, 20 kg;
UI3 - Unitate interioara casetata VRF, avand Qr=3,6 kW, Qi=4,0 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 575x250x575 mm, 20 kg;
UE - Unitate exterioard VRF cu heat recovery cu 3 tevi, Qr=50,4 kW, Qi=56,7 kW, Pe=12,32 kW, 1=19,8 A, 400V/3Ph/50Hz, freon
R410a, axIxh 765x1295x1695 mm, 302 kg;
- Teava agent frigorific.
NOTA:
- Se vor etansa (mata) trecerile de tevi prin pereti si plansee cu rezistenta la foc;
- La trecerile prin pereti, tevile vor fi protejate cu mansoane.
VERIFICAT | |
PROIECTANT: Beneficiar:
Proiect
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 34-ARH-2023
S .C. INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING S .R.L. BUCURESTI
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5. Faza:
J40/3211/2016, CUI RO35752138 WmnoaﬁmimamamamlPEm:&E“m si _uo.ﬁmu.m .OE.@ ’
C3 din cadrul Complexului Sportiv "Lia PT.DDE
Manoliu"pentru noul sediu CSMB
SEF PROIECT| Arh. Robert Dragomir Sc: % Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti
PROIECTAT  Ing. Bogdan Becheru Data:  litlu plansa: Plansa nr.
DESENAT Ing. Bogdan Becheru 03.2023 |INSTALATII DE CLIMATIZARE - SCHEMA 1Co2




